Laboratori Palafolis

Ctra. B-682, marge Riu Tordera
(8389 Palafoils (Barcelona)
Tel. 93 762 08 72 - Fax 93 762 09 60

INFORME ANALITIC

Client: SOREA - Vallés Orientat Sud
Adrega: Cl Bernat Metge 5
Municipi: 08100 Mollet del Valles

Ref. mostra: 5.291.795 Municipi: Mollet def Vallés

Punt de presa: Dipdsit Cementii

Data presa: 08-01-2018 9:46 . Data recepelo: 08-01-2018

Data inlci analisls: 08-01-2018 Data finalitzacié analisis: 12-01-2018

DESCRIPCIO / COMENTARIS MOSTRA: ]
Mosfra d'aigua destinada al consum huma presa pel personal del Laboratori, seguint el procediment PNT MS-
0.

DADES ANALITIQUES

SOyP TR nel(4) o Metade

DETERMINACIONS IN SiTU
Cler residual liure (det. in situ) RS W B mg Cl2A 0,20/1,00 MA/Q-173
Clor total (det. in situ} 1,67 mah MA/Q-173

PARAMETRES MICROBIOLOGICS

Detecclé de califormes totals ND/A0Om NDMA00mI MA/M-23
Detecclé de E, colf ND/00m! NDA00mI MAM-23
Recompte de Clostridium perfringens : 0 UFC/10oml <=0 MAM-31

PARAMETRES INDICADORS

Recompte de bacterls aerobis a 22 °C . <1 UFC/ml <= 100 MAM-07

Amonl ' T <015 mg NH4/i <= 0,5 MAQ-501

Gior residual lliure 4,48 mail 12% MA/Q-502 *
Clor resldual total 1,59 mal 12% MA/Q-S02 *
Colar [ mg Pl <= 15 35% MA/Q-S04

Conduclivital a 20°C 353 usfom " ez 2500 10% MAJQ-S06

Gust (25 °C) 3 Index o, <=3 JEE-TIL-0% ¥
Olor (25 "C} 3 Index dil, <=3 |EE-THA-C1 } ]
pH ‘ 8,0 ‘Unitats pH 8,50/8,50 0,2 MA/Q-S06

Terbolesa 0,26 UNF <=50 20% MNQ-S_10

VP @ Valor Paramdlric fixal al "Real Decrelo 140/2003, por ef qus se establecen los criterios sanilarios de la cafidad del mgua de consumo humane” i, per al cas
del clor residual liure, valor minim establer al document “Vigiléncia i conlrol sanilarie de les aigGss de consum huma de Calalunya” (també anomenat Fia de Vigil
ancia).

Inc. (#); Ilncerlesa expandida del métode amb una probabiftal de coberura del 85 %, Per a valors propers al it de quantificacid, les incerteses poden ser

superiors | 85 treben a disposicio dels clienls, per a fots els malodes de l'abast d'acredilacit.

Els resultals que apareguln ombrejals excedeixen el Valor Paramélric (VP). Mo obslant, cal lenir en comple que, per als pardmelres qualificals com a Indicadors,
d'acord amb lesmentat Decrel i amb el Pla de Vigilncia autondmic, aquests valors no dsterminen faptitud de ('aigua per af consum.

* métodefparametre no contemplat a I'abast acreditat per ENAC,
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Laboratori Palafolls

Clra. B-682, marge Riu Tordera
08389 Palafolls (Barcelona)
Tel. 93 762 08 72 - Fax 93 762 09 60

AND: no detsectat,

Ei Laboratorl també t& a disposicié dels cllents las Incerteses dals métodes danalisi microbioldgics. En el cas de les andlisls microbiolgigues quaniitalives, els
recomples entre 113 Iindiquen preséncia del microorganisme i enire 4 i 20 as consideren com a estimals,

El limit de deleccié tedric dels pardmelres microbiolégics sdn els seglients: 1 NMPMOO mi per a fes delerminacions de coliformes totals | E coll | 1 UFCHMm per
al recample de coldnies a 22 *C.

OBSERVACIONS: El parameire que supera el VP establert al’' RD 140/2003 és un indicador. Segons lesmentat RD, la
qualificacid d'aquesta aigua correspon a l'autoritat sanitaria. :

Aprovacid

Gemma Gelpi Aguirre
Cap de Laboratori

Palafolls, 12-01-2018

Aquest informe no pot ser repraduit parcialmenl senss {'autorilzaclé del L aboralori de Palafolls.
Aquests resultats només responen a Fanalisi de la mostra referenciada,
En ol cas de moslres daigua de consum preses pel Laboratori, la presa es realitza d'acord amb 8l procediment PNT MS -01. En el cas da mostres preses pel

client, el Leboratord ne es fa respensable del procediment de presa, ni ds la informackd sportada, lransport de la mostra o envascs emprats, exceple quan efs
subministri ef propt Laboratori.

* meétode/parametre no contermnplat a I'abast acreditat per ENAC,
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Laboratori Palafolls
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INFORME ANALITIC

Client: SOREA - Vallés Criental Sud
Adrega: Ci Bernal Metge 5
Municipi: 08100 Mollet del Vallés

Ref, mostra: 5.302,972 Municip!: Mollet del Vallés

Punt de presa: Xamxa Mollet {Francesc Layret)
Data presa: 08-01-2018  9:31 . Data recepcld: 08-01-2018

Data inici analisis: 08-01-2018 Data finalitzaci6 analisis: 12-01-2018
DESCRIPCIO / COMENTARIS MOSTRA: ’
Mosfra d'aigua destinada al consum huma presa pel personal del Laboratori, seguint el procediment PNT MS-

01,
DADES ANALITIQUES
Cpwmers T et e e
DETERMINACIONS IN SITU
Clor residual Hiure (det. in sits) 0,87 mg Cl2A 0,20/ 4,00 MA/Q-173
Clor total (dat. in situ) 0,99 mafl MA/Q-173
PARAMETRES MICROBIOLOGICS
Dataccid de coliformes totals ND/100mI ND/ooml MAM-23
Deteccid de E. cofi ND/190ml ND/100mt} MAIM-23
PARAMETRES INDICADORS
Amoni <0,15 - mg NH4/ <= 0,5 MA/Q-501
Clor residual lliure 0,79 mg/l s . 12% MAJQ-S02 ) *
Clor residual total " 0,88 mgil 12% MA/Q-502 *
Golor 5 mg PHl <= 15 35% MA/G-504
Conductivitat a 20 °C ) 351 ’ uSfem <= 2500 10% MA/Q-505
Gust (26 °C) . <3 Index dil. <=3 IEE-T/L-01 *
QOlor (25 °C) <3 Index dil. <=1 IEE-T/L-01 ’ ®
pH 7.8 Unitats pH 650/9,50 0.2 MA/Q-508
Terbolesa 0,29 LINF <= 5.0 20% MA/Q-510

VP : Valor Paramélric fixal al "Real Decrelo 140/2003, por el que se establecen los criterios senitarios de fa calidad del agua da consume humano i, per al cas
del clor residual lliure, valor minim establert al document “Vigildncla | conlrol saniteris de les aighes de consum huma de Calalunya” (també anomenai Pla de Vigil
ancia).

Inc. () incerdesa expandida del métede amb una probablllat de coberura del 95 %. Per a valors propers al limll de quanlificacié, les incerteses poden ser
superiors { es iroben & disposicld dels cllents, per a tols els métodas de I'abast d'acreditacio. ’

Els resullals que apareguin ombrejals excedelxen el Valor Paramélnc {VP}. No obstant, cal tenir en compta que, per als parametres quallﬁcats com a indicadors,
d'aeord amb {'esmentat Dacrel { amb el Pla de Vigil &ncia autondmic, aques!s valors no determinen l'aplitud de l'aigua per al consum.

ND: no detactal.

*: métode/pardmetre no contemplat a {'abast acredital per ENAC,
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El Leborstor també 1é a dispesicld dels dlienls Jes incerteses dels méledes dandfisi microbiolégics. En ef cas de les analisls microblolégiques quantifalivas, els
recomptes enlre $ | 3 indiquen preséncia del microorganisme | enire 4120 es consideren com a estimats.

El limil de deteccid ledric dels pardmefres microbioldgles son els seglenls: 1 NMP/00 mi per a les delerminacions de coliformes fotals | B ool i 1 UFCAmI per
&l recompte da coldnies a 22 °C, -

OBSERVACIONS: Pels parametres analitzats, efs resultats compleixen [es especificacions del RD 140/2003.

Aprovacit

Gemma Gelpl Aguirre
Cap de Laboratori

Palafolts, 12-01-2018

Aquest infarme ro pol ser repraduit parciaiment sense 'auterilzacié dei Laboratori de Patafolls.
Aquests resultals només responsn a Yandlisi de la moslra referenciada.

En el cas da mostras dalgua de consum preses pel Laboratori, fa presa es realitza d'acord amb el procediment PNT MS-0%. En el cas de mostres preses pei
client, e! Laberalofl no es fa responsable del procediment de presa, ni de.la informacid aportada, franspert do la moslra o envasos emprals, excepte quan els.
subministi el propi Laborateri. ’

4

*: métodefparametre no contemnplat a 'abast acreditat per ENAC.
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Laboratori Palafolls

Ctra. B-682, marge Riu Tordara
(8389 Palafolls (Barcelona)
Tel. 93 762 08 72 - Fax 93 762 09 60

INFORME ANALITIC

Client: SOREA - Vallas Crientat Sud
Adreca: Cl Bernat Metge 5
Municipi: 08100 Mollet del Vallés

Ref. mosfra: 5.302.971 Municipi: Mollet del Vallés

Punt de presa: Dipdsit Pinetons | {Quadrat)
Data presa: 08-01-2018 9:15 . . Data recepcié: 08-01-2018

Data Inlei analists: 08-01-2018 Data finalitzacié anailsis: 12-01-2018

DESCRIPCIC / COMENTARIS MOSTRA:
Mostra d'aigua destinada al consum huma presa pe! personal del Laboratori, seguint el procediment PNT MS-

01.
DADES ANALITIQUES

DETERMINACIONS IN SITU
Clor residual fiiure (det. in sHu) 0,85 mg G2l = 0,5 MA/Q-173
Clor total (det. in siu) . 1,014 mg/l MA/Q-173
PARAMETRES MICROBIOLOGICS
Deteccio de coliformes totals ND/00mi NDAOGMm) O MAM23
Deteccid de E. cofi ND/400m| . NO/100mi MNM~23
Recormpte de Clostddium perfringens 0 . UFCHoomi = 0 MASM-31
PARAMETRES INDICADORS
Recompte de bactaris asrobis a 22 °C <1 UFC/ml <= 100 ' MAM-C7
Arnoni ‘ <015 mg NH4 <=05 MAQ-501
Clor resldual lliure . 0,78 mgA 12% MA/MQ-502 *
Clor residual total - 0,94 mg/l 12% MA/Q-S02 *
Color 5 mg PYl <= 15 35% MA/Q-504
Conductivitat a 20 °C 392 uSfem <= 2500 10% MAJQ-805
Gust (25 °C) <3 |\ndex dil. w=3 IEE-T/L-01 *
Olor {25 °C) <3 ndex dil, <=3 |EE-TIL-01 *
pH 7,9 Unitats pH 8,50/ 9,50 0,2 MA/Q-508
Tarbolesa 0,34 UNF <=1,0 20% MA/Q-510

VP ! Valor Paramdtric faat @l 'Reat Decfeto 14002003, por el que se astablecen los criterios sanilarios de fa calidad del agua de consume humana® §, per al cas
dal clor residual liure, valor minim establert al document “Vigilancia i cenlrol sanilaris de les alges de consum huma de Calalunya" (lambé anomaenat Pla de Vigh
ancla).

Inc, (¥); Incerlesa expandida del métode amb una probabiltal de coberura det 85 %. Per a valors propers al {imit de quantificacid, les incerteses poden ser
superiors | es traben a disposicio dels clients, per a tots els métodes de |'abast d'acreditacié.

Eis resullals que apareguln embrejats excedeixen el Valor Paramélric (VP). No obsianl, cat lenir en compte que, per als pardmelres qualificals com a Indicadors,
d'acord amb I'esmental Decret § amb ol Pla de Vigltdncla aulondmic, aguesls valors na delenminen l'aplilud de I'aigua per al consum.

*: méiode/parametre no contemplat a abast acreditai per ENAG.
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Laboratori Palafolls

Cira. B-682, marge Riu Tordera
08389 Palafolls {Barcelona)
Tel, 93 762 08 72 - Fax 93 762 09 50

ND: ro datectal.

El Laboralod lambé 1& a disposicis dels clignls les ncerteses dals malodes d'andlisl microbloldgics. En el cas de les anallsis microbioldglgues quantilatives, els
reccmples entre 11 3 Indiquen praséncia del microorganisme i entre 4 | 20 s considsran com a estimats.

£} Hmil de dalecclé ledric dels pardmetres microbolbgics sdn els seglents: 1 NMP/A00 mi per & Jes determinacions de colformes lotals | B coli i 1 UFCHAmM! per
al recompte de coldnias a 22 °C, :

OBSERVACIONS: Pels parametres analitzats, els resultats compleixen les especificacions del RD 140/2003.

Aprovacio

v

4

Gemma Gelpl Aguirre
Cap de Laboratori

Palafolis, 12-01-2018

Aquesl informe no pal ser reproduiit parcialiment sense Pauloritzacid del Leberateri de Palafolls.
Aquests resuitals només responen a fanalisl do la mostra referanciada.
En el cas de .mosires daigua de constm preses pel iaberatori la presa es resillza dacord amb 8l procediment PNT MS -1, En ef cas de masires preses pel

client, el Labaratoi no es fa responsable del procediment de’ fresa, ni de la informacié eporlada, transport de fa mostra o envasos emprats, exceple quan els
subministr! ef propl Laboratorh,

*: matode/parametre no contemplal & 'abast acredital per ENAC.
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Laboratori Palafolls

Ctra. B-882, marge Riu Tordera
08389 Palafolls (Barcelena)
Tel, 93 762 08 72 - Fax 93 762 09 60

INFORME ANALITIC

Cilent: SOREA - Valids Crlental Sud
. Adrega: Cl Bernat Metge 5
Municipi: 08100 Mollet del Vallés

Ref, mostra: 5.291.786 Muntcipi: Moliet de! Valiés

Punt de presa: Pou Can Borrell (Mollet del Vallés)
Data presa: 12-01-2018 8:30 - Data recepeio: 12-01-2018
Data inlel analisis: 12-01-2018 Data finalitzacis analisis: 12-01-2018

DESCRIPCIO { COMENTARIS MOSTﬁA:
Mosfra d'aigua no potable per a usos municipals presa pel personat del Laboratori, seguint el procediment

PNT MS-01.
DADES ANALITIQUES
PARAMETRES QUIMICS
Nitrats A ] mg NOSA <= 50,0 10% - MAIG-807

VP : Valor Paramétrio fixat al "Real Decretc 1402003, por el qué s& esteblecen los crilerfos sanitarios de la cafidad de! agua de consumo humano |, per af cas
det clor residual liiure, valor minim establest al document "Vigiléncia i control sanltards de Jes sfgles de consum humd de Calalunya" (fambé anomanat Pla da Vigil
&ncla).

Inc. () Incertesa expandida det malode amb una probsbiiital de cobertura del 98 %. Per a velors propers al limit de quanlificacld, les incerleses ‘poden ser
suparlors | es froben a disposicid dals clents, per a tots als malodes de {abast d'acreditacid.

Els resulials que apareguin ombrejets excedelxen el Velor Paramétic {VP), No obstani, cal fenlr en comple que, per als pardmelres qualificats com a Indicadors,
dacord amb Yesmental Decrel | amb of Pla de Vigil ansia aulondmic, aquests valors ne determinen aptitud de l'aigus per al consum,

El Leboratori també 14 a disposicic dels cllents les Incerteses dels mélodes d'analisi microblologics. En el cas de les analisis microblologiques quantitatives, els
recomptles entre 4 1 3 indiguen preséncia del microorganisme | entrs 4 | 20 es consideren com a estimats.

Ei Himit de deteccid ledric dels pardmelres microbioldgics s6n els seglsnts: 1 NMP/100 ml per a les determinacions de coliformes folals § E. coll i 1 UFGHmi per
al recompta de colonles & 22 °C.

*: métode/parémetre no contemplat a I'abast acreditat per ENAC.,
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Laboratori Palafolls

Ctra. B-682, marge Riu Tordera
08389 Palafolls (Barcelona)
Tel. 93 762 08 72 - Fax 93 762 (9 60

OBSERVACIONS:

Aprovacié

Gemma Gelpl Aguirre
Cap d= Laboratori

Palafolls, 12-01-2018

Aguest Informe no pet ser reproduit parcialment sense l'autoritzacid del Leborator] de Palafolts.
Agussts resullals només respenen a 'andlisl dz la mostra referanclada,
En e! cas de mostres d'algua de consum preses pel Leboratorh, la presa es realiiza d'acord amb al procediment PNT MS -0i. En e cas de mosires preses pel

cllent, el Laboralori no es fa responsable del procedimenl de presa, nl de fa informaclé aporlada, transport de la mosta o envasos emprats, exceple quan els
subministri ef propi Laboratori.

*: métode/parameire no contemplat a 'abast acreditat per ENAC.

Codi informe: 5.291.798 ' Pag. 2 de 2

'E M 5 A ¥Y.0 §
N*  TOU/LERSY

SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agun, S. A., Domicilio Social: Passeig de ]a Zona Franca, n® 48, 08038 Barcelona - N, LF, A-08146367




Laboratori Palafolls

Cira. B-682, marge Riu Tordera
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INFORME ANALITIC

Client: SOREA - Vallés Criental Sud
_.Adrega: Ci Bernat Metga 5
Municipi: 08100 Mollet del Vallés

" Ref. mostra: 5.281.797 ' Municipk: Mollet del Vallés
Punt de presa: Pou Garbl 2
Data presa: 12-01-2018 9:15 Data recepcfé: 12-01-2018
Data inici analisis: 12-01-2018. Data finalitzacié analisis: 12-01-2018

DESCRIPCIO F COMENTARIS MOSTRA: )
Mostra d'aigua no potabie per a usos municipals presa pel personal del Laboratori, sequint el procediment

PNT MS-01,
DADES ANALiTlQUES
parimetre s v ltt»  Mtode
PARAMETRES QUIMICS , ]
Nitrats "4 mg NO3 <= 50,0 10%  MAIQ-S07

VP ; Valor Paramétric fixat al "Rest Decrelo 140/2003, por el que se establecen las crilerios sanftarios de fa calldad del agua de consumo humano" i, per af cas
dal clor residual liure, valor minim eslablert al document "Vigitancia i contrel sanitaris de les algles de consum huma de Catalunya" (lambé anomenat Pla de Vigil
ancla),

inc. {t): Incerlesa expandida del méfode amb una probabifitat da cobertura det 85 %. Per a valors propers al [imit de quantificacld, les incerteses poden ser
sugeriors i es troben a disposiclé dels clients, per a tols els métodes de f'abast d'acreditacis.

Eis resultats que apareguin ombrejats excedeixen e} Valor Paramélric {(VP}. No obstant, cal tenir en compte gque, psr als pardmelres gualificats com a Indicadars,
d'acord amb I'esmeniat Decret | amb el Pla da Vigitancia autondmic, aquests valors no detsrminen laptilud de 'eigua per el consum.

El Laboralori també té& a disposicld dels cllenls les Incerleses dels mélodes d'andlist microbleldgics, En el cas de Jes anallsis microbioldgiques quantiatives, els
recomples entre 1 {3 Indiquer presénclia del micraorganisme | enlre 4 | 20 es consideren com a estimafs.

El limit de deteccld tedrlc dels pardmstres microbloldgles sén els seglients: 1 MMP/1O0 mi per a les determninacions de coliformes tofals | E. eoli i 1 UFCHmI per
al recomple de coldnies a 22 °C,

* métode/pardmetra no contemplat 2 I'abast acreditat per ENAC.
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Laboratori Palafolis

Ctra. B-682, marge Riu Tordera
(08388 Palafolls (Barcelona)
Tel. 93 762 08 72 - Fax 93 762 09 60

OBSERVACIONS:

Aprovacid

Gemma Gelpl Aguirre :
Cap de Laboratori

Palafolls, 12-01-2018

Aqusst informe no pot ser reproduit parcialment sense {'autorilzacld del Laboratori de Patafalls.
Aquests resullals només responen a Fanélisi de la mostra referen:lada"

En el cas ¢e meslres d'aigua de coasum .preses pel Leboratori, ja presa es realilza dacord amb ef procedimeant PNT MS -01. En el cas de mostres preses pel
clienl, el Laboralofi no es fa responsable del procedimenl de presa, ni de ia Informacid aporiada, kansport ds fa mosira o envasos emprals, excepie guan efs
subminisir} ef propi Laboratori. . .

* métodefparametre no contemplat a I'abast acreditat per ENAC.
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